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Hirvonen Jaakko

jaakko.hirvonen@outlook.com Finnish Accreditation Service
Vaiviontiq 1?3 A 1 T047 {(EN ISO/IEC 17025)
83430 KASAMA

Tilausnro 232163 (4793J/VERJATKU), saapunut 14.2.2018, naytteet otettu 14.2.2018 (13:00)
Néaytteenottaja: Ville Vaisdnen

NAYTTEET
Lab.nro Néaytteen kuvaus
3360 Verkostovesi, Ammattiopisto Luowi, keittio

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikkd 3360 *STM 1352
Lampétila °C 7,6
Haju ei todettu
Mok . eitdetvc
*Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 <1 (T
*Escherichia coli pmy/100 ml 0 <1 (V)
_*sameus _ _ _ NU < _
*Variluku mg/l Pt <5
*pH 6,9 «9,5, »6,5 (T)
_*Sahkonjohtawus 25°C  pSfem 177 «2500(T)
*Ammonium (NH4+) mg/l <0,01 «0,50 (T)
*Rauta po/l 3,2 «200 (T)
*Mangaani pall <0,5 «50 (T)

Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtésuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmatiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelmé, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO

Verkostoveden jatkuva valvonta
Késaman vesiosuuskunta

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttdjien hyvaksyttavissa, eiké niissa saa
esiintya epatavallisia muutoksia.

VEDEN LAATU:
Verkostovesinayte téaytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
Niissd ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

pmy = pesékkeen muodostava yksikkd

ATkl

Anna Liisa Heikkila
kemisti FM

TIEDOKSI

Kasaman vesiosuuskunta/Rautiainen Timo/timo.rautiainen@kasamanvesi.fi

Liperin kunta/Kinnunen Jari/jari.kinnunen@liperi fi

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Vaisanen Ville / Outokumpuhille.vaisanen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Bjornholm Sari / Outokumpu/sari.bjornholm @siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Karinen Paivi / Outokumpu/paivi.karinen@siunsote fi

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisella sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettaessa

Katuosoite Postiosoite Puhelin Séhkoposti Y-tunnus
Jokikatu 8 Jokikatu 8 050-3004 172 1869466-1
80220 JOENSUU 80220 JOENSUU * anna-liisa.heikdla@ymparistotutkimus.fi
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MENETELMATIEDOT
Maéaritys Menetelmé&n nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lampétila Lampétila (TL30)
Haju Alustava haju (TL77)
Maku Alustava maku (TL77)
_*Koliformisetbakteerit  SFS3016(01)(TL77)
*Escherichia coli SFS 3016 (2011) (TL77)
*Sameus SFS-EN ISO 7027:2000 (TL77)
*Variluku SFS-EN ISO 7887:2012 o0sa 6 (TL77)
H . SFS3021:1979 muunnelu(TL77)
*Séhkonjohtavuus 25 °C SFS-EN 27888:1994, korj. 25°C, mittaus huoneen l[ampét. (TL77)
*Ammonium (NH4+) Sisdinen menetelma JLA32, perustuu SFS 3032 (1976) (TL77)
*Rauta ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
*Mangaani ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
TUTKIMUSLAITOSTIEDOT
Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio
TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maéaritys Néayte Tuloksen epavarmuus Maéaritys pvm.
Hao 20188360 1522018
Makw . 2018860 1522018
_*Koliformisetbakteerit 2018830 1422018
_*Escherichiacoli .~ 2018330 _ 1422018
_*Sameus 2018/3360 Maaritysrajanalitus 1522018
_*varilukw . 2018/3360  Maaritysrajanalitus 1422018
>k 20183360 02ys. 1522018

*Sahkénjohtawwus 25~ 2018/33¢0 5% 1522018
_*Ammonium (NH4+)  2018/3360  Maaritysrajanalitus 1422018

*Rauta 2018/3360  +0,5 pg/l 20.2.2018

*Mangaani 2018/3360 Maaritysrajan alitus 20.2.2018

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisella sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettaessa



