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Tilausnro 261860 (4793J/VERKOSTO), saapunut 18.2.2020, naytteet otettu 18.2.2020 (12:25)
Naytteenottaja: Ville Vaisénen

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
3169 Verkostovesi, Luow, keittio

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikkd 3169 *STM 1352
Lampdotila °C 8,7

Haju Ei todettu

Maku Ei todettu

*Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 <1 (T
*Escherichia coli pmy/100 ml 0 <1V
*Sameus FNU 0,11

Variluku mg/l Pt <5

*pH 7,0 «9,5, »6,5 (T)
*Sahkonjohtavuus 25 °C puS/cm 170 «2500 (T)
*Ammonium (NH4+) mg/l <0,006 «0,50 (T)
*Rauta ug/l 54 «200 (T)
*Mangaani pa/l <0,5 «50 (T)
Merkintojen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet
Menetelméatiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintaméaritys

LAUSUNTO

Verkostoveden jatkuva valvonta
Kasaman vesiosuuskunta

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttdjien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya
epatavallisia muutoksia.

pmy = pesakkeen muodostava yksikko
VEDEN LAATU:

Verkostovesinayte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niiss&
ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-anoja, ei todettu epéatavallisia muutoksia.

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteita. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettaessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintasaanndissa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sahkoposti Y -tunnus
Yrittéjantie 24 Yrittajantie 24 050-3004 172 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *017-2647200 anna-liisa.heikkila@ymparistotutkimus.fi
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Anna Liisa Heikkila
kemisti FM

TIEDOKSI

Kasaman vesiosuuskunta/Rautiainen Timo/timo.rautiainen@kasamanvesiosu
Liperin kunta/Kinnunen Jari/jari.kinnunen@liperi.fi

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Karinen Péivi / Outokumpul/paivi.karinen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Vaisanen Ville / Outokumpuhille.vaisanen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan ymp.terveys/Sahioja Marko/marko.sahioja@siunsote fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteita. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettaessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintasaanndissa.
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MENETELMATIEDOT

Maéritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lampdotila Lampdtila (TLO)

Haju Alustava haju (TL77)

Maku Alustava maku (TL77)

*Koliformiset bakteerit

*Escherichia coli
*Sameus
Variluku

*pH

*Sahkonjohtawuus 25 °C
*Ammonium (NH4+)
*Rauta

*Mangaani

SFS 3016 (2011) (TL77)

SFS 3016 (2011) (TL77)

SFS-EN ISO 7027-1 (2016) (TL77)

SFS-EN ISO 7887 osa 4 (2012), komparatiivinen (TL77)
SFS 3021 (1979) (TL77)

SFS-EN 27888 (1994) (TL77)

Sisdinen menetelm& LAQ1, fluorometrinen, CFA-analysaattori (TL30)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TLO Ei ole ilmoitettu

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio

TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maéritys Néayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Haju 2020/3169 19.2.2020
Maku 2020/3169 19.2.2020
*Koliformiset bakteerit 2020/3169  MaAaritysrajan alitus 18.2.2020
*Escherichia coli 2020/3169  Maaritysrajan alitus 18.2.2020
*Sameus 2020/3169 0,1 FNU 19.2.2020
Variluku 2020/3169  MaAaritysrajan alitus 19.2.2020
*pH 2020/3169  +0,2 yks. 19.2.2020
*Séahkonjohtavuus 25 °C 2020/3169  +5% 19.2.2020
*Ammonium (NH4+) 2020/3169  MaAaritysrajan alitus 20.2.2020
*Rauta 2020/3169  +10% 24.2.2020
*Mangaani 2020/3169  MAaritysrajan alitus 24.2.2020

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteita. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepavarmuudet ilmoitetaan pyydettaessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintasaanndissa.



