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Kéasaman vesiosuuskunta F I N AS
Hirvonen Jaakko

jaakko.hirvonen@outlook.com Finnish Accreditation Service
Vaiviontie 173 A1 T047 (EN ISO/IEC 17025)
83430 KASAMA

Tilausnro 267946 (4793J/VERKOSTO), saapunut 28.7.2020, naytteet otettu 28.7.2020 (10:15)
Naytteenottaja: Ville Vaisanen

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
17882 Verkostovesi, Kostamokoti

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Madritys Yksikko 17882 *STM 1352
Lampétila °C 10,3

Haju Ei todettu

Maku Ei todettu

*Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 <1(T)
*Escherichia coli pmy/100 ml 0 <1(V)
*Sameus FNU <0,1

*Variluku mg/l Pt <5

*pH 6,9 «9,5, »6,5 (T)
*Sahkonjohtavuus 25 °C uS/cm 190 «2500 (T)
*Ammonium (NH4+) mg/l <0,01 «0,50 (T)
*Rauta pg/l 43 «200 (T)
*Mangaani pg/l <0,5 «50 (T)
Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet
Menetelmatiedot viimeisella siwlla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO

Verkostoveden jatkuva valvonta
Késaman vesiosuuskunta

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, astunut voimaan
17.11.2015.

V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttajien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya epatavallisia muutoksia.
pmy = pesakkeen muodostava yksikkod

VEDEN LAATU:

Verkostovesindyte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niiss& ominaisuuksissa, joille ei ole
asetettu raja-arvoja, ei todettu epéatavallisia muutoksia.

Sauli Schroderus
tutkija

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettdessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida valintasdanndissa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sahkoposti Y-tunnus
Yrittajantie 24 Yrittajantie 24 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *017-2647200 toimisto@ymparistotutkimus.fi
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Liperin kunta/Kinnunen Jari/jari.kinnunen@liperi.fi

Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Karinen Paivi / Outokumpu/paivi.karinen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan Ymp.terveys/Vaisénen Ville / Outokumpu/ville.vaisanen@siunsote.fi
Pohjois-Karjalan ymp.terveys/Sahioja Marko/marko.sahioja@siunsote.fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet iimoitetaan pyydettdessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintasaanndissa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lampétila Lampétila (TL30)

Haju Alustava haju (TL77)

Maku Alustava maku (TL77)

*Koliformiset bakteerit

*Escherichia coli
*Sameus
*Variluku

*pH

*Sahkonjohtavuus 25 °C
*Ammonium (NH4+)
*Rauta

*Mangaani

SFS 3016 (2011) (TL77)

SFS 3016 (2011) (TL77)

SFS-EN ISO 7027-1 (2016) (TL77)

SFS-EN ISO 7887 osa 6 (2012), diskreettianalysaattori (TL77)
SFS 3021 (1979) (TL77)

SFS-EN 27888 (1994) (TL77)

Sis. menet. JLA32, spektrofotometria, diskreettianalysaattor (TL77)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

TUTKIMUSLATOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi
TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio
TL77 SKYT Oy, Joensuun laboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Haju 2020/17882 29.7.2020
Maku 2020/17882 29.7.2020
*Koliformiset bakteerit 2020/17882 28.7.2020
*Escherichia coli 2020/17882  Madaritysrajan alitus 28.7.2020
*Sameus 2020/17882  Madaritysrajan alitus 29.7.2020
*Variluku 2020/17882  Maaritysrajan alitus 28.7.2020
*pH 2020/17882 40,2 yks. 29.7.2020
*Séhkonjohtavuus 25 °C 2020/17882 5% 29.7.2020
*Ammonium (NH4+) 2020/17882  Maaritysrajan alitus 28.7.2020
*Rauta 2020/17882 +0,5 g/l 6.8.2020
*Mangaani 2020/17882  Madaritysrajan alitus 6.8.2020

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet iimoitetaan pyydettdessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintasaanndissa.



